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Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 17.04.91 №  S12

1. Настоящий стандарт распространяется на арматуру с ручным управлением (краны, клапаны, 
задвижки), применяемую на трубопроводах судовых систем, и устанавливает условные давления и 
проходы крапов, клапанов и задвижек.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1848—79.
2. Краны должны выпускаться: условных проходов /7 3; 6: 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 

100 мм на условные давления Ру 0.25; 0,63; 1; 1,6 МПа.
3. Условные проходы и условные давления клапанов должны соответствовать значениям, 

указанным в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Условное давление Р)Щ МПа Условный проход />у. мм

0 ,1 :0 .2 5 32: 40; 50; 65; 80: 100; 125; 150; 200: 250; 300; 350; 400: 450: 500; 
600; 700; 800: 900

0.63: 1; 1,6 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150: 200; 250; 300: 350; 
400: 450: 500; 600: 700: 800

2,5; 4; 6 .3 6: 10; 15; 20; 25; 32: 40: 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250

10; 16; 25; 32; 40 3; 6: 10; 15; 20; 25; 32; 40: 50; 65; 80; 100; 150; 200: 250

4.
табл. 2.

Условные проходы и условные давления задвижек должны соответствовать указанным в

Т а б л и ц а  2

Условное давление Р.г. МПа Условный проход О,, мм

0,1 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 350

0.25 300; 350; 400; 450: 500; 600; 800

0.63 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200: 250: 300; 350: 400; 450; 500; 600

1; 1.6 40; 50; 65; 80: 100; 125; 150; 200: 250; 300; 350; 400
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